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Projekt pn.: ,Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach administrowanych przez Zaktad
Ustug Komunalnych w Ulanowie” wspétfinansowany jest ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
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Ulanéw, dnia27.01.2022r.

Znak sprawy:168/ZUK/2021
- wszyscy WyKkonawcy -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: przetargu nieograniczonego na zadanie
pn: ,Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach administrowanych przez
Zaktad Ustug Komunalnych w Ulanowie”

INFORMAC(JA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
i odrzuceniu ofert

Dziatajac na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz.U. z 2019
r, poz. 2019, dalej jako: Pzp) Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy - Zaktad Ushug
Komunalnych w Ulanowie Sp. z o.0., w imieniu ktérego dziata pelnomocnik Gmina i Miasto
Ulanéw, informuje o:
1. WYBORZE NAJKORZYSTNIE]JSZE] OFERTY
Najkorzystniejszg ofertg pod wzgledem kryteriéw podanych w Rozdziale 17 SWZ jest oferta
ztozona przez Wykonawce:
FLEXIPOWER GROUP SP. Z 0.0.
KUDROWICE 12
95-200 PABIANICE

z ceng ofertowa: 576 311,58 zt brutto oraz czasem reakcji przegladu gwarancyjnego na
zadanie: 2 dni robocze.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, wykonawca
spetnit warunki udziatu opisane w SWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriéw okreslonych w SIWZ,

Ponadto, Zamawiajacy informuje o wykonawcach, ktérzy ztozyli oferty w czeéci 1, punktacji
przyznanej ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i facznej punktacji:



Zgodnie z trescig Zatgcznika nr 9 do SIWZ, modut fotowoltaiczny powinien oferowaé

} 6 ] Wspotczynnik temp. dla Pmax [ -0,32 %/°C (zakres od 0 do -0,32 %/°C)

Wykonawca ztozyt karte katalogowa oferowanego modutu PhonoSolar , w ktérej wskazano, ze
wspotczynnik temp. dla Pmax wynosi -0,38 %/°C

Powyzsze potwierdza, ze Wykonawca zlozyt oferte wskazujac produkt, ktéry nie speinia
minimalnych wymagan okres$lonych w Zataczniku nr 9 do SWZ i Opisie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca nie jest uprawniony do zmiany treéci karty katalogowej
przez jej poprawienie. Zgodnie z trescig art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, czynno$ci jakich mozna
dokonac, gdy ztozone przedmiotowe $rodki dowodowe sa nieprawidtowe ograniczajg sie do
uzupetnienia lub wyjasnienia ich tresci.

Uzupetnienie, dotyczy wprowadzenia w dokumencie danych, ktérych w ogéle pierwotnie w nim
nie byto. Wyjasnienie za$, stuzy doprecyzowaniu tresci dokumentu bez zmiany jego tresci.
Powyzisze potwierdza réwniez stanowisko Urzedu Zamodwieri Publicznych, wyrazone
w wydanym przez Urzqd komentarzu do ustawy Prawo zamdéwien publicznych (red. H.
Nowak i M. Winiarz; ISBN: 978-83-88686-78-8), zgodnie z ktérym art. 107 Pzp nie
upowaznia zamawiajqcego do wezwania o poprawienie ztozonego dokumentu, jesli budzi
on jego wqtpliwosci lub nie potwierdza, ze dostawy, ustugi lub roboty budowlane oferowane
przez wykonawce spetniajq wymogi zamawiajqgcego.

Majgc na uwadze powyzsze, Zamawiajacy odstapil od skierowania wezwania do Wykonawcy
wezwania na podstawie art. 107 ust. 2 i 4 ustawy Pzp.

Jednocze$nie Zamawiajacy wskazuje, Zze z uwagi na przediluzajgce sie postepowanie oraz
uptywajacy termin zwigzania oferta, zwrocit sie do wszystkich wykonawcéw z wnioskiem o
wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na przedtuzenie tego terminu pozostawiajac wniosek
bez odpowiedzi.

W zwiazku z powyZszym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na postawie art. 226 ust.
1 pkt 5) i 12) ustawy Pzp.

b) Elektron-tech Michat Goniski - na postawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 7 pkt 29) oraz
art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) tej ustawy, oferta podlega odrzuceniu, jezeli jej tre$é¢ jest

niezgodna z warunkami zamdwienia. Zgodnie z art. 7 pkt 29) ustawy pzp, przez warunki

zamoOwienia nalezy rozumie¢ warunki, ktére dotycza zaméwienia lub postepowania o udzielenie
zamOwienia, wynikajace w szczegdlnoSci z opisu przedmiotu zaméwienia, wymagan
zwigzanych z realizacja zamoéwienia, kryteridw oceny ofert, wymagan proceduralnych lub
projektowanych postanowien umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Natomiast zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli
wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.



Wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na przedtuzenie tego terminu pozostawiajac wniosek
bez odpowiedzi.

W zwigzku z powyzszym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na postawie art. 226 ust.
1 pkt 5) i 12) ustawy Pzp.

c) GM Starbud Sp. z 0.0. - na postawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 7 pkt 29) oraz art. 226
ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) tej ustawy, oferta podlega odrzuceniu, jezeli jej tres¢ jest

niezgodna z warunkami zaméwienia. Zgodnie z art. 7 pkt 29) ustawy pzp, przez warunki
zamowienia nalezy rozumie¢ warunki, ktére dotycza zaméwienia lub postepowania o udzielenie

zaméwienia, wynikajace w_szczegélnosci z opisu przedmiotu zaméwienia, wymagan

zwigzanych z realizacja zaméwienia, kryteri6w oceny ofert, wymagan proceduralnych lub
projektowanych postanowiert umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Natomiast zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli
wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Wykonawca wraz z ofertg zobowigzany byt ztozy¢ m.in.:

1) karty katalogowe oferowanych modutéw fotowoltaicznych podpisane przez producenta
lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urzadzen na
rynku polskim obejmujgce informacje potwierdzajgce spetnianie przez te urzadzenia
parametréw zawartych w zataczniku Nr 9 do SWZ - ,Minimalne parametry urzqdzern do
potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 1,

2) karty katalogowe oferowanych inwerteréw fotowoltaicznych podpisane przez
producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora
urzadzen na rynku polskim obejmujgce informacje potwierdzajace spelnianie przez te
urzgdzenia parametréw zawartych w zalaczniku Nr 9 do SWZ - ,Minimalne parametry
urzqdzen do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 2,

Zgodnie z trescig Zatgcznika nr 9 do SIWZ, modut fotowoltaiczny powinien oferowaé:

Instalacja o0 mocy
(kW] 40,00 30,00 49,70
Inwerter
Min wymagania
Minimalna moc wyjsciowa 10 30 30 50
(kW]
Nocne zuzycie energii <1W <1W <1W <1W

Z karty katalogowej inwertera oferowanego przez Wykonawce, ztozonej wraz z ofertg wynika, ze
pobdér mocy w porze nocnej wynosi <5,5W, co moze $wiadczyé o niezgodnoéci inwertera z
wymaganiami Zamawiajgcego.



niezgodna z warunkami zamdwienia. Zgodnie z art. 7 pkt 29) ustawy pzp, przez warunki
zamOwienia nalezy rozumie¢ warunki, ktére dotyczg zamoéwienia lub postepowania o udzielenie

zamOwienia, wynikajace w szczegélnoSci z opisu przedmiotu zaméwienia, wymagan

zwigzanych z realizacjg zaméwienia, kryteriébw oceny ofert, wymagan proceduralnych lub
projektowanych postanowien umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Natomiast zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli
wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg.

Wykonawca wraz z ofertg zobowigzany byt ztozy¢ m.in.:
1) karty katalogowe oferowanych moduléw fotowoltaicznych podpisane przez producenta

lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urzadzen na
rynku polskim obejmujace informacje potwierdzajace spelnianie przez te urzadzenia
parametrow zawartych w zatgczniku Nr 9 do SWZ - ,Minimalne parametry urzqdzer do
potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 1,

2) karty katalogowe oferowanych inwerteréw fotowoltaicznych podpisane przez
producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora
urzadzen na rynku polskim obejmujace informacje potwierdzajace speinianie przez te
urzgdzenia parametréw zawartych w zataczniku Nr 9 do SWZ - ,Minimalne parametry
urzqdzen do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 2,

Zgodnie z tre$cig Zatgcznika nr 9 do SIWZ, modut fotowoltaiczny powinien oferowacé:

Instalacja o mocy
[:Wp) 40,00 30,00 49,70
Inwerter
Min wymagania
Minimalna moc wyjsciowa 10 30 30 50
(kW]
Zakres napiecia MPPT [V] 160-900 180-960 180-960 200-960

Z karty katalogowej inwertera 30kW oferowanego przez Wykonawce wynika, ze o ile ,gorny”
zakres pracy inwertera jest lepszy niz wymagany, o tyle ,dolny” (200 V) jest gorszy niz
wymagany 180 V.

Majgc na uwadze powyzsze, Zamawiajacy wezwal Wykonawce do wyjasnienia stwierdzonych
rozbiezno$ci i potwierdzenia, Ze oferowany inwerter 30kW spelnia minimalne wymagania
okreslone dla tego inwertera w Zatgczniku nr 9 do SWZ.

Wykonawca ztozyt wyjasnienia, w ktérych wskazat, Ze oferowany inwerter posiada zakres napie¢
MPPT: 200 - 1000 V. Wykonawca o$wiadczyl, ze dolna granica zakresu napie¢ MPPT nie
decyduje o rozpoczeciu pracy inwertera, a jedynie mozliwosci podigczenia do inwertera
tancuchéw sktadajacych sie z mniejszej ilodci modutéw. Wedtug wykonawcy, z zalgczonych do
SWZ symulacji uzyskéw wynika, Ze najkrotszy fancuch podigczony do inwertera 30kW
bedzie sktadat sie¢ z 13 modutéw o mocy 450W, ktére charakteryzujg sie napieciem pracy
Vmpp réwnym 41V, co daje 533 V, a wiec wartos¢ daleka od dolnej granicy.

Wykonawca o$wiadczyt dodatkowo, Ze napiecie startowe (napiecie poczatkowe), a nie dolna
granica zakresu napige¢ MPPT, ktére to napiecie dla oferowanego przez wykonawce inwertera
wynosi 250 V, podobnie jak w przypadku inwertera, ktéry parametrami odpowiada parametrom
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projektowanych postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Natomiast zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli
wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferts.

Wykonawca wraz z ofertg zobowigzany byt ztozy¢ m.in.:
1) karty katalogowe oferowanych moduléw fotowoltaicznych podpisane przez producenta

lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urzadzet na
rynku polskim obejmujace informacje potwierdzajace spelnianie przez te urzadzenia
parametrow zawartych w zataczniku Nr 9 do SWZ - ,Minimalne parametry urzqdzen do
potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 1,

2) karty katalogowe oferowanych inwerteréw fotowoltaicznych podpisane przez
producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora
urzgdzen na rynku polskim obejmujace informacje potwierdzajgce spetnianie przez te
urzadzenia parametréw zawartych w zatgczniku Nr 9 do SWZ - ,Minimalne parametry
urzqdzen do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 2.

Wykonawca nie ztozyt z ofertg zadnych przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

Z uwagi na powyzsze Zamawiajacy wezwat Wykonawce do ztozenia tych dokumentoéw.

Wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca pozostawit bez odpowiedzi, czym nie potwierdzit
speiniania przez oferowane produkty minimalnych wymagan

Jednoczes$nie Zamawiajacy wskazuje, ze z uwagi na przedtuzajgce sie postepowanie oraz
uptywajgcy termin zwigzania ofertg, zwrécit sie do wszystkich wykonawcoéw z wnioskiem o
wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na przedtuzenie tego terminu pozostawiajac wniosek
bez odpowiedzi.

W zwiazku z powyzszym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na postawie art. 226 ust.
1 pkt 5) i 12) ustawy Pzp.

(podpis kierownika ﬁ?cz/lm'ajqcego
lub osoby upowdznionej)



